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Urzad Miejski w Kietrzu

Biuro Rady Miasta

Pytanie nr 1

1. Pana Stanistawa Babiniec.
W zwiazku z licznymi awariami na sieci 1 duzvim nawatem prac wskazane miejsca w
Rogozanach zostang odremontowane do konca wrzesnia b.r.

2. Pytanic nr 4 Pani Bronislawy Pawlik.
Ponizej podaje stan faktyezny zaistniale) sytuacji.
W dniu 22.06.20161 po godz 15" odebratem faksem decvzje Inspektora Sanitarnego. ktory
stwierdza "brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi 2z wodociagu publicznego
Rozumice" 1 taka wiadomosé zostala upubliczniona przez naszg tfirme. Nadmieniam . z¢ nic
mamy wplvwu na informacje upublicznione przez Sanepid. a opieramy si¢ na olrzymanc)
deeyzyi od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Podjeto dzialania napraweze :
1) Natvehmiast wytaczono z eksploatacji ujecie wody w Rozumicach. przelgezajge zastlanic
odbiorcow na wode pochodzacy 7 ujecia w Kietrzu.
2) Dokonano za pomocg hydrantow koncowych plukania sieci z resztek wody niezdatne] do
spozycia.
3) zgodnie 7 zaleceniem Inspektora Sanitarnego wskazanym odbiorcom dostarczono wode
zdatna w beczkowozach,
4) Woda w ujeciu w Rozumicach poddana zostala dezynfekeji. a nastepnie plukaniu i
uzdatnianiu.
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Etekty podjetych dziatan ;

1. Nastepnego dnia tj. 23.06.2016 pobrane zostaly probki wody 7z ustalonyeh migjse
przekazane do analizy w laboratorium w Raciborzu. z ktorego nastgpnego dnia ). 23.00 .
2016 otrzymalismy wyniki stwierdzajace przydatnosé wody do spozyeia.

2. W o dniu 24.06.2016 powtorzylismy badanie wody w laboratorium w Pszezyvnie. ktore
rowniez stwierdzity przydatnos¢ wody do spozycia.

Dziatalnos¢ informacyjna :

Dziatalno$¢ intormacyjna zrealizowana zostata zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego i
polegala na umieszezeniu informacji w Gminnym Centrum Powiadomien SMS. na naszej
stronie internetowe] oraz rozwieszenia drukowanych komunikatow.

Swiadomi wynikow badania wody jw. nie prowadzilismy agresywne] politvki informacyjnc]
w tym zakresie cheae unikngé niepotrzebne) paniki. gdyz wyniki badan wody z Raciborza i
Pszezany nie podlegaly upublicznieniu. Decyzja o przydatnosci wody mogla zostac ogloszona
dopiero po otrzvmaniu decvzji Inspektora Sanitarnego Ktorg otrzymalismy 29.06.2016r.
Wskazana opieszalos¢ wladz Hydrokanu polegata na braku dziatan zmicrzajgeych do
wprowadzenia niepokoju 1 paniki wsrod mieszkancow. Nadmieniam. ze po 20 godz. od
powzigela informacji o skazeniu, woda dostarczona do sieci nie stwarzala zadnego zagrozenia
dla mieszkancow.

Powyzsze dzialania potwierdza prowadzona przez nas dokumentacja.
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