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DECYZJA

Na podstawie: 4
art, 104 ustawy z dnia 14 eczerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedunolity Dz U 2 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.),
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarngj (tekst jednolity
Dz. U #2019 1., poz. 59),
art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zblorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz, U. 2 2018 r. poz. 1152),

—~ § 21 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Glubezycach

po  zapoznaniu sig  ze  sprawozdaniami z  badan  probek  wody  nr 268 1/W/N/OKK/19,
269, /W/N/OKK/19 z dnia 05.06.2019r., pobranych s ramach monitoringu jakosei wody w dniu
03.06.2019 r. w punktach zgodnosci strefy zaopatrzenia wodociggu publicznego Wojnowice,

stwierdza warunkowy przydatnodé wody do spozycia
z wodociggu publicznego Wojnewice

i nakazuje

administratorowi wodociggu publicznego Wojnowice tj, Przedsi¢gbiorstwu
Komunalnemu ,Hydrokan” Sp. z 0. 0. ul. Traugutta [3, 48-130 Kietrz

[. Podjac¢ dzialania naprawcze polegajgce na doprowadzeniu jakosci wody podawanej do sieci
i w siect wodociggu Wojnowice pod wzgledem mikrobiologicznym do wymagan okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017 r., poz. 2294) w terminie do dnia 5 lipea
2019 r.

2. Powiadomi¢ Panstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Glubezycach o zakonezeniu
dziatan naprawezych, w celu przeprowadzenia badan kontrolnych wody.

3. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu,

Uzasadnienie

W odniu 03.06.2019 v, w upowaznieni przedstawicicle PPIS w Glubezycach w  ramach
monitoringu jakosci wody pobrali do badan laboratoryjnych trzy probki wody w punktach zgodnosei
wodociggu publicznego Wojnowice.

Sprawozdania z badan nr 268 1/W/N/OKK/19, 269 /W/N/OKK/19 7z dnia 05.06.2019r.
wykazaly, ze woda w badanym zakresic nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym z uwagi
na ponadnormatywna obecnosgé bakterii grupy coli w ilosci powyzej 10jtk/100m] w probkach wody
pobranej z sieci wodociggu Lj:

L. Wojnowice. ul. Okrezna 2 -82 jik/100m/!
2. Rogozany. budvnek ni 34 - 41 jik/100ml .

W zwigzku z powyzszym poinformowano administratora wodociggu o koniecznosei prowadzenia
stalej dezynlekeji wody deo czasu uzyskania pozytywnyel wynikow badan,

Powyzsze stanowi naruszenic wymagan okredlonych w § 3 ust. 1 pkt. | rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 vr. w sprawie jakoser wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,



Obecnose bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody moze $wiadezyé
0 odradzaniu si¢ populacji i mozliwym powstawaniu biofilmu. Stwierdzenie obecnosei bakterii grupy
coli, przy jednoczesnym nie wykryciu wskaznikow  kalowego zanieczyszezenia wody moze
wskazywa¢ m. in. na zanieczyszezenie pochodzace z warstwy wodonosnej ujgcia wody podziemnej,
zanieczyszezenie pochodzenia glebowego/roslinnego, na skutek nieszezelnodei sicci, zassania,
niewlasciwego przechowywania rur przed ich instalacjg, wystepowanic sprzyjajgeych warunkéw do
powstawania biofilmu, z Ktérego uwalniane sg bakteric grupy coli, odrywanie si¢ fragmentow
biotilmu na skutek starzenia sig, wyczerpania materialow odzywezych, gwaltownej zmiany cisnienia,
przeplywu zwrotnego. zanicczyszezenie wtorne w przypadkach awarii, wymiany odcinkow sieci,
niewlasciwie przeprowadzonej konserwacji lub modernizacji sieci/instalacji wodnej

Obecnos¢ bakterii grupy coli w wodzie opuszezajacej SUW oznacza, 7z¢ procesy uzdatniania
wody przebiegaly nieprawidlowo i nalezy podja¢ dodatkowe dzialania. Posvinny one obejmowaé
zbadanie przyczyny skazenia i wdrozenie dziatan naprawcezych.

Z uwagi na brak bezposredniego odniesienia tego wskaznika do skazenia kalowego wody oraz
brak zagrozenia dla zdrowia ludzi, dopuszeza si¢ obeenos$é pojedynczyeh bakterii grupy coli w
badanych probkach.

W zwigzku z obecnoscig ww. wskaznika nie mozna wykluczy¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi
co uzasadnia obowiazek natychmiastowego wykonania.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystluguje stronie odwolanie do Opolskiego Paistwowego Wojewodzkicgo
Inspektora Sanitarnego  za  posrednictwem  Paistwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Glubezycach w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia (art. 127 § 112, art. 129 § 11 2 Kpa). W
trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do waiesienia odwolania.
Z dniem  dorgezenia  Paistwowemu  Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu  w Glubezyeach
oswiadezenia o zizeczeniu si¢ prawa do waicsienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocena (art. 127a Kpa).

Zalaczniki:
- kserokopie sprawozdan z badan probki wody
nr 208, 1/W/N/OKIK/19, 269, 1/W/N/OK/19

Otrzymuje:
Przedsigbiorstwo Komunalne ,.Hydrokan™ Sp. z 0. o.
48-130 Kietrz, ul. Traugutta 15
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

ad

Sprawe prowadzy: Helena Felska - asystent Oddzialu Higieny Komunalnej i Joanna Kue ~ stazysta Oddzialu
Higieny Komunalnej tel. 77471 07 17 wew. 103



KOMUNIKAT NRS

z dnia 5 czerwca 2019r.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Glubezycach informuje, ze
w badaniach jako$ci wody (sprawozdanie nr 269. 1/W/N/OKK/19 i 268.1/W/N/OKK/19 z dnia
05.06.2019r.) z wodociggu publicznego Wojnowice zaopatrujacego miejscowosci: Wojnowice
i Rogozany, gmina Kietrz w powiecie ghubezyckim, stwierdzono obecno$é bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spezycia przez ludzi, po uprzednim przegotowaniu,
Przegotowania wymaga tez woda do: przygotowania positkow, mycia spozywanych na surowo
owocow i warzyw, mycia zebow, mycia naczyi, kgpieli noworodkéw i niemowlat.

Administrator wodociggu podjgl w trybie natychmiastowym dziatania naprawcze majgce na
celu przywréceenie jakosei wody pod wzgledem mikrobiologicznym do wymagan okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U, 2017 poz. 2294/,

Uwaga: Wode nalezy gotowaé przez minimum 2.minuty, a nastepnie bez gwaltownego
schladzania pozostawié do ostudzenia.

Woda bez przegotowania moze by¢ stosowana do codziennego mycia, prania odziezy, prac
porzgdkowych (np. mycia podlog) i sptukiwania toalet.

Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu,

2 min,
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Informacje o jakosei wody sg aktualizowane na stronach internetowych:

1. Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Glubezycach
(psseglubczyce.pis.gov.pl)

2. Urzad Gminy Kietrz (Kietrz.pl)

3. Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,Hydrokan” sp. z 0. 0. w Kietrzu (hydrekankictrz.pl)
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